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ZBIORCZA ROCZNA OCENA
jakosci wody na Plywalni Krytej Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

Na podstawie art. 4 ust.1 , art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej {Dz. U 2 2024 r. poz. 416) oraz § 4 w zwiazku z § 2 i § 3 ust 1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

po przeanalizowaniu:

- parametréw jakosci wody na plywalni acenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust.
1 ww. rozporzadzenia;

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajgcego ptywalnia;

- zakresu i czestotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego ptywalnig oraz zastosowanych
metod referencyjnych analiz;

- wynikéw badari wody wykonywanych w ramach nadzoru Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie;

oraz po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 20.05.2025 r. w celu dokonania oceny biezacej
obserwaciji i sposobu rejestrowania wynikéw pomiaru jakosci wody, prowadzonej przez zarzadzajacego
ptywalnia, na podstawie § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia, dokonat zbiorczej rocznej oceny wody na
ptywalni za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w wyniku ktérej:

stwierdza, ze woda na Plywalni Krytej Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie w okresie od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone
w zatacznikach nr 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

UZASADNIENIE

Ocene wody wydano po przeanalizowaniu: parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych
na postawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia; wynikéw badar wody
wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia; zakresu i czestotliwoéci wykonywania badan przez
zarzadzajacego ptywalnia oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz; a takze wynikéw badari
wody wykonanych w ramach nadzoru (prébki wody do badar pobrano w dniu 20.05.2025 r.) oraz
przeprowadzonej w dniu 20.05.2025 r. kontroli stanu sanitarnego ptywalni.

Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wode
z wodociagu publicznego ,Staszéw”, ktéry jest pod nadzorem Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie.

Prébki wody do badan byty pobierane zgodnie z zatwierdzonym przez tut. Inspektora
harmonogramem poboru prébek wody przedstawionym przez zarzadzajacego ptywalnia. Ptywalnia
posiada dwie niecki basenowe sportow3 i rekreacyjng oraz jedng niecke wyposaZona w urzadzenia
wytwarzajgce aerozol wodno - powietrzny.



Prébki wody ‘pobierano z nastepujgcych punktéw:

- z systemu cyrkulacji,

> Z rilecek basenowych,

- z natryskow. - R

Badania jakosci wody na ptywalni, w ramach kontroli wewnetrznej, byly wykonywane przez SGS
Polska Sp. z 0. 0., Al, Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, laboratorium w Pszczynie. Badania z
nadzoru zostaty wykonane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Busku - Zdroju. Laboratoria posiadaja akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarzadzajacy ptywalnia
prowadzit rejestr wynikéw prowadzonych pomiaréw i biezacej obserwacji; w wodzie dokonywano
oznaczefi: chloru wolnego, chloru zwigzanego, ph, potencjatu redox. Zakres przeprowadzanych badarn
wody w ptywalni obejmowat parametry bakteriologiczne tj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
og6lna liczba mikroorganizméw w temperaturze 3612FC po 48 h, Legionella spp. oraz parametry
fizyko-chemiczne: metno$é, utlenialnosé z KMnOQy, azotany, trichlorometan {chloroform), suma
trichlorometanow.

Dokonana analiza wynikéw badar jakosci wody na ptywalni, na przestrzeni raportowanego okresu, nie
wykazata istotnych przekroczer badanych parametréw. W omawianym okresie nie prowadzono
postepowania administracyjnego majacego na celu doprowadzenie jakosci wody na ptywalni do
obowigzujgcych przepisow.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na ptywalni Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie, ul. Ogledowska 6, 28-200 Stasz6w, wykazata, ze Powiatowe Centrum Sportowe

w Staszowie prowadzito nadzér nad jakoscia wody w ptywalni zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), w celu zapewnienia uzytkownikom wody przydatnej do
kapieli.

Z powazaniem

Bozena Gtlaz

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie
2026-03-12

Otrzymuje:
1. Powiatowe Centrum Sportowe, ul. Ogledowska 6, 28-200 Staszéw
2. al/a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie
ul. Szpitalna 37/14 | 28-200 Staszow

+48158642786

adres e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl
adrese-DoreczenAE:PL-54725-10798-WIWUC-18
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