Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna
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BADANIA

AB 313

Pszczyna 2020-09-28

Zleceniodawca

000 AR A

1D: 28009

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103

Niecka rekreacyjna N1

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodno$ci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru | etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
024206/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na pfywalni

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny - -
prébki Data pobierania . Prébkobiorca Metoda pobierania
024206/09/2020 2020-09-16, godz.09:35 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium w Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
7
2020-09-16, godz.17:40 | 2020-09-16 2020-09-26
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp.zo. 0. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mar inz. Laura Trzonska
NiP: 5860005603 :
Laboratorium SGS Polska A ‘0&/
43-200 Pszczyna, ul. Ci sk ‘g s :
tal. 32 “9;505“;“:':;Z::'fma?;za specjalista ds. projektow $rodowiskowych
Dokument podpisany cyfrov
Lnl‘mlinqe: Laboratoria: %

Pszczyna 43-200. Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a

Poznan 50 Obornicka 23¢ t +48 32 & Q Piia £4-920. Na Leszkowie 4

Wroclaw 54.424, Mu t Dziatdowo 3-200, Hallera 35

Lazajsk 37-300, Wierzawice 874 t azdjsk 37.300 Wierzawice 874
t

Szczecin 10-861 (

Member of the SGS Group (SGS SA)

YIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M 5t Warszawy w Warszawie Il Wydzial Gospodarczy Krajowago Rejes

Kapitaf zaktadowy 27 167 800,00 zt

www.pl.sgs.com

o nr KRS 0000027334



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/100033/09/2020

Pszczyna 2020-09-28

Hiniettihcta Mnatody Wyniki badan Mhepainaié 8% g Dopuszc.:za_lne
Oznaczany parametr Jednostka B B go & wanosc‘l INDS)
024206/09/2020 s~§ :gc’ wskaznikow
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-08 (A) <0,10 - PS | BS <05
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mgl PN-EN ISO 8467:2001 (A) 1,46 +0,37 PS | BS 4922
nadmanganianawy)
Liczba mikraorganizméw (36°C) jtk/Aml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 2 <1-7 PS | ABe 0= 100 fl z1
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-1-5.4-64M / PN-EN I1SO 0 - PS | ABe g
| 16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli | jtk/100mi PN-EN I1SO | 0 N PS | ABe g2zl
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

Liczba Legionella sp. jtk/100ml | | PN-ENISQ 11731:2017-08 (A) 0 % PS | ABe g

jtk/100m! - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na

ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajace aerozol wadno-powietrzny.

9) 2.2 . (g i : . S . ’
iz Podana wartosc¢ stanowi roznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni. Uwaga - Laboratorium podaje stezenie parameltru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.

]: i: Probke wody do badan nalezy pobierac z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
Nie dotyczy ptywalni odkrytych.
e Probke wody do badan nalez pobierac z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
L Probke wody do badan nalezy pobierac z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

b
Mo

KJ-I-5.7-20 (A); PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

KJ-1-5.4-64M / PN-EN I1SO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w QZarowie Maz,

PN-EN ISO 11731:2017-08

Matryca A; Procedura 5, 7, pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badaﬁa wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyia.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy. Niepewnosc pobierania probki wynosi 30%. W przypadku analiz mikrobiologicznych i
parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

ABe - dr Agnieszka Beczatla - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp.z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium SGS Palska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

--=--- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:

hitps.//sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowan |

jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweg i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zoslaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkaw

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki

zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc prabki
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Zleceniodawca ID: 2800
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
024205/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na ptywaini
Niecka wanny N1 - wanna z hydromasazami
W ebateciliiy TR e Dgt\,tg‘zg‘iq:anef;z‘?obieranlem probek
probki Data pobierania ' Prébkobiorca Metoda pobierania
024205/09/2020 2020-09-16, godz.09:45 i Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
| 19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium  «~ Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2020-09-16, godz.17:40 ' 2020-09-16 2020-09-26
Uwagi 3
Stan probki w chwili dostarczenia do laboraterium nie budzi zastrzezen.

SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 BT .TrZOhSKE
NiP: 58600056083 ‘ OCQ‘
Laboratorium SGS Po!ska WW

43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a coali R ;
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072 specjalista ds. projektow srodowiskowych

Dokument podpisany cyfrov

Laboratoria m

Lokalizacje.
Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a

Pszczyna

Pita 64-920 Leszkowie 4
Wroctaw 54-424. Mu 18 2 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 f+48 17 241139 Lazajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661 Gdanska 16 8 t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.ol.sgs.com

Member of the SGS Group ISGS SA)




Strona nr 2/2 Pszczyna 2020-09-28

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/100035/09/2020

s i Wyniki badan : e 83 '§ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka i :': d:ujrczel y | Nisptn %E 2 wartosci (ps)
024208/09/2020 | OO 1S+ g wskaznikow
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) 0,11 +0,04 PS | BS <05
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) 1,43 +0,36 PS | BS g4 %)
nadmanganianowy)
Liczba mikroorganizmow (36°C) | jt/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 6 3:12 PS | ABe 0- 13 ?E ‘2' EE.
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-1-5.4-64M / PN-EN 1SO 0 & PS | ABe g2
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 R PS | ABe R
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp. jtk/100mI PN-EN 1SO 11731:2017-08 (A) 0 3 PS | ABe gus

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w nieckach basenowych wypasazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny.

2 Podana wartosc stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowe), a jego zawartoscig w wodzie
Hid doFrowadzanej do ptywalni. Uwaga - Laboralori_urn podaje stezenie pérameiru w badanej probce wody, a nie roznice wynikow.
sy Prébke wody do badan nalezy pobierac z niecki basenowe], w mozliwie jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.
Nie dotyczy ptywalni odkrytych, :
iz Probke wody do badan nalez pobieraé z niecki basenowej, w moZliwie jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.
i Probke wody do badan nalezy pobieraé z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
Normalprocedura badawcza e ‘:‘:;:-"“ 'Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN I1SO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018
KJ-1-5.4-64M / PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.
PN-EN ISO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7, pozywka A - BCYE, poZzywka C - GVPC

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badafiia wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta. .
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziem ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzona podano dla analizy. Niepewnosc pobierania probki wynosi 30%.W przypadku analiz mikrobiologicznych i
parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011,
Autoryzowal:
ABe - dr Agnieszka Beczala - Koordynator Dzialu Mikrobiologii i Parazytologii
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
SGS Poiska Sp.z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiany zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na sironie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o klére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$c jedynie przed Zleceniodawca, niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie 1 fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne 1| podlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badar | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie cdnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczona, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pachodzenie, sposab pobrania i reprezentatywnosc prabki.
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Zleceniodawca ID: 280¢
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
024207/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na plywalni
Niecka sportowa N1
PR e o Dane mlgggt\e z pobieraniem préobek
probki Data pobierania  Prébkobiorca Metoda pobierania
024207/09/2020 2020-09-16, godz.09:30 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO

19458:2007 (A)

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

5 £k . ”, . . . . -
Data rejestracji w laboratorium =~ Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2020-09-16, godz.17:40 2020-09-16 2020-09-18
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp.zo. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulinska
NiP: 58600605603 ;
Laboratorium SGS Polska “f[ ni
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyrn
TG v ul. ynska 52a . o .
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072 specjalista ds. projektow srodowiskowych
Dokument podpisany cyfrowc
Lokalizacje: Laboratoria: f’\‘v v
Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a 1 +48 32 449 2500 +48 32 447 2072 Pszezyna 43-200, Cieszynska 528 4 L\):‘(_
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/1 +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchaborska 18 t «48 32 349 2500 f +48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1397 Lezajsk 37-300. Wierzawice 874
Szczecin  70-861, Gdanska 16 B t +48 91421 3517 F+4897 4213517
www. pl sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)
NIP 386-000-56-08. REGON 000144259 Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie X1l Wydzial Gospodarczy K rajoweqgo Rajest Sadowago nr KRS 0000027334

Kapitat zakindowy 27 167 800,00 zi



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/97106/09/2020

Pszczyna 2020-09-21

Wyniki badan : c 'g Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka entySimels rn.etody Niepewnosc g.?._‘ £ wartosci (yps)
e sacaynoa0eg | O 13 £ wskaznikow
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 (A) 1,65 +0,42 PS | BS g 43R
nadmanganianowy)
Liczba mikroorganizmow (36°C) jtk/1mi PN-EN IS0 6222:2004 (A) 2 <1-7 PS | ABe 0-100% 2"
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-1-5.4-64M / PN-EN I1SO 0 . PS | ABe 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 3 PS | ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na

ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - wod

9) 2.2

a w niecce basenowej, z uwzglednieniem brodzikow do zabaw dziecigcych.

doprowadzane| do ptywalni. Uwaga - Laboratorium podaije stezenie parametru w badanej probce wody, a nie rdznice wynikow.

3) z1

Nie dotyczy ptywalni odkrytych.

Podana wartoéé stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 04 z.dnia 23.03.2018

KJ-1-5.4-64M / PN-EN ISO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN 1SO 16266:2009 dla badan realizowanych w QOzarowie Maz.

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredylowane przez PCA, nr AB 313

Miejsce wykonania badarn: PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. Niepewno$cé pobierania probki wynosi 30%.W przypadku analiz mikrobiologicznych |
parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynator Dziatu Mikrobiologit'i Parazytologii
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-=---- Koniec dokumentu =-----

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https:/isgs.analizysrodowiska.plf), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowan i

jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Poiska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajgcych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgadne | podlega Sciganiu w Swietle prawa.
Dakument moze byé wykorzystywany | kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki.
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Zleceniodawca

1D: 2800!

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Palska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500, fax: 32 4472072

Lokalizacje: Laboratoria.

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f+48 32 447 2072 Pszcayna 43-
Paznan t +48 32 449 2500 uf +48 61 320 4031 Pila 64-
Wroctaw 54-424, M ska 18 t +48 32 449 25C0 1 +48 71 358 7562 Dzialdowo 3
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f~48 17 241 1397 Lezajsk a7
Szczecin 70-661 Gdanska 16 B t +48 91 4271 3517 f.48 91 4213517

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 5t. Warszawy w Warszawie il Wydziat Gospodarczy Krajowego

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
024210/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka sportowa Woda na ptywalni
Woda wprowadzana do sieci
i inboratoiyiey Dane zwngzarle z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
024210/09/2020 2020-09-16, godz.09:50 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium i Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2020-09-16, godz.17:40 2020-09-16 2020-09-18
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
Sporzadzil:

mgr inz. Natalia'Bulinska

Duirita

specjalista ds. projektow $rodowiskowych

Dokument podpisany cyfrow

'
t/ E»‘U/
200, Cieseynska 52a ¥

920. Na Leszkowie 4
200, Hallera 35

00, Wierzawice 874
_ www.plsgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitai zakiadowy 27 167 800.00
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Pszczyna 2020-09-21

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/97108/09/2020

i K g Wyniki badan u'ﬁ ® Dopuszczalne
? 8 g
Oznaczany parametr Jednostka enl:’ﬂda?:azm-e i Al 23 E wartosci (pg)
adawcze, ) e
3 024210/09/2020 | "OUSEEEON S4 5 wskaznikow
<
Liczba mikroorganizmow (36°C) jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) <1 s PS | ABe 0-20%%
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-I-5.4-64M / PN-EN I1SO 0 - PS | ABe 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 - PS | ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

|tk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiadac¢ woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

3) 2.1

Nie dotyczy ptywalni odkrytych.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-I-5.7-20 (A); PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

KJ-1-5.4-64M / PN-EN ISO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Wartosci wynikow badan poprzedzone znaki

iem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolne1 granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.

Niepewnos¢ pobierania probki wynosi 30%.
Autoryzowal:

ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005603
Laboratorium 5GS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-=--- Koniec dokumentu =-----

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferly, dostepne sg na stronie

https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o kldre
jurysdykcji zawarte w OWSU

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow

wynikajacych z zawartych porozumien.

zrealizowano ustuge. Nalezy zwracic szczegdélng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowan |

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega $ciganiu w Swietle prawa
Dokument moze by¢ wykarzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne pa uzyskaniu pisemne| zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiarow zestawione w ni

niejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki

zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnos¢ probki.
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Laboratorium SGS Polska BADANIA
Pracownia Srodowiskowa AB 313
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/2 Pszczyna 2020-09-2
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/97110/09/2020 O 0 00O AU
Zleceniodawca ID: 2800

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow

Podstawa realizaciji
Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
024209/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka rekreacyjna Woda na pfywalni
Woda wprowadzana do sieci

Dane zwiazane z pobieraniem probek

Nr laboratoryjny - ;
probki Data pobierania " ‘Probkobiorca Metoda pobierania
024209/09/2020 2020-09-16, godz.09:55 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium ,, ™ Data rozpoczegcia badan Data zakonczenia badan
2020-09-16, godz.17:40 2020-09-16 2020-09-18
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp.zo.o. Sporzadzit.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia. Bulinska
NIP: 5260005608 , » i
Laboratorium SGS Palsks “ﬂ .
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynisk 52 sk Nkt :
tel. 32 4492500 fax: 32 4):1175'20?.’2 A specjalista ds. projektow Srodowiskowych
Dokument podpisany cyfrowc
td
/3

Lokalizacje: Laboratoria: J/SA/
Pszczyna 43-200 Cieszynska 52a t «48 32 4438 2500 f +48 32 447 2072 Pszezyna 43-200, Cieszynska 523 VN
Poznan 50629, Ubornicka 330 t +48 32 449 2500 Ut +48 61 820 403 Pila 64-920. Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dniatdowo 13-200, Hallera 3%

Lezajsk 37-300 Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

t+48 97 421 3517

B I ___'.v_ww.ui 5gs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie Xl Wydzizi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/37110/09/2020

Iderityfik i Wyniki badan & 8 < g Dopuszczalne
acja i § 3.
Oznaczany parametr Jednostka el ::daviczr:? 3 Nlepewn::a %E 3 wartosci (yps)

: 024209/09/2020 | OO 2 g wskaznikéw
<
Liczba mikroorganizmaw (36°C) jtk/Aml PN-EN 1SO 6222:2004 (A) 4 1-9 PS | ABe 0-20% %
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml KJ-1-5.4-64M / PN-EN ISO 0 = PS | ABe 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100m! PN-EN ISO 0 = PS | ABe 0
9308-1:2014-12+A1.2017-04 (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

3) z1

Nie dotyczy plywalni odkrytych.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja iflub informacije dodatkowe

KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

KJ-I-5.4-64M / PN-EN ISO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.

Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$c rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnoi¢ rozszerzong podano dla analizy. Niepewnosc pobierania prébki wynosi 30%.W przypadku analiz mikrobiclogicznych i
parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

ABe - dr Agnieszka Beczala - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

SGS Polska Sp.z o. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Palska
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

el

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanawig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitps//sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowar |

jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca, niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | cbowigzkow

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega Sciganiu w Swietle prawa
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sig tylko de badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki

zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnosc probki
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Strona nr 1/2 Pszczyna 2020-09-2-
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/97113/09/2020 0 O e T
Zleceniodawca ID: 2800
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02 nr 1/2020, numer systemowy: 20001103
Obszar badarn: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
024208/09/2020 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka wanny Woda na pfywalni
Woda wprowadzana do sieci
N iniaratorviny = Dane ;v.u.rlizane _z_pobleramem probek
prébki Data pobierania ' ' Prébkobiorca Metoda pobierania
024208/09/2020 2020-09-16, godz.10:00 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium 5 Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2020-09-16, godz.17:40 L 2020-09-16 2020-09-18
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulinska
NIP: 5260005608 ) L
Laboratorium SGS Polska Ldbﬂ«
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a Sl iaktow & i
tel. 32 4432500: fax: 32 4472072 specjalista ds. projektow $rodowiskowych
Dokument podpisany cyfrowo.
Lokalizacje: | Laboratoria: ﬁb‘k{
Pszczyna 43-200. Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 1+48 32 347 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a i
i Poznan 80-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 /1 +48 61 320 403" Pila 64-920. Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchaborska 18 t +48 32 449 25G0 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lazajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 a49 2500 f +48 1 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 70-661, Gdanska 16 B t +4391 4271 3517 F+480
e O RO DO
Member of the $GS Group (SGS SA)
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259 Sad Rejonowy dia M. §t. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowago Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 z¢
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Pszczyna 2020-09-21

Identyfikac] i Wyniki badan P i “E T Dopuszczalne
en acja metos &
Oznaczany parametr Jednostka st x gl 23 § wartosei yps)
sty 024208/09/2020 | "OFTEEEON |54 g wskaznikéw
<
3z
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/1mi PN-EN ISO 6222:2004 (A) 5 2-10 PS | ABe 0-207""
Liczba Pseudomonas aeruginosa { jtk/100ml KJ-I-5.4-64M / PN-EN ISO 0 - PS |ABe 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.
g Nie dotyczy ptywalni odkrytych.
Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN 1SO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018
KJ-I-5.4-64M | PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 25.02.2015 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN 1SO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

Objasnienia:
A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla. )
Niepewnosé metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzona podano dla analizy. Niepewnosé pobierania probki wynosi 30%.W przypadku analiz mikrobiologicznych i
parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowal:
ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5260005603
", Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu «-----

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty. dostepne 53 na stronie:
https://isgs.analizysrodowiska.pll), w oparciu o klore zrealizowano ustugg. Nalezy zwrécic szczegolna uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosai, odszkodowan i
Jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie uslaleniami poczynionymi ze Zleceriodawca i wediug Jego wskazowek, jesl
lakowe zoslaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, pedrabianie | falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega sciganiu w swietle prawa.
Dokument moze by wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne| zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie 0dnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywno$c probki.




