Digitally signed by NATALIA BULINSKA
Date: 2021.08.09 10.23:35 +02:00
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AKREDYTACH
L
2
Laboratorium SGS Polska S
Pracownia Srodowiskowa AB 313
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyriska 52A
Strona nr 1/3 czyna 2021-08-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/31281/08/2021 NAAE A IlIII D0 N
Zleceniodawca 1D: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Oglgdowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizaciji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badarn: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z p6Zn. zm. )
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagari
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
031201/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na ptywalni
Niecka rekreacyjna N1
Nri oy Dane zwiqzane 1goblcranlem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
031201/07/2021 2021-07-27, godz.08:10 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczegcia badan Data zakonczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-08-06
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeZen.
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Buliiska @Q/
NIP: 5860005603 specialista ds. projektéw $rodowiskowy
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
#Wersiatt | pogezyna  43-200, Cieszyriska 52a t+48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznari 60-689, Obomicka 330 1 +48 32 449 2500 t/f +48 61 B20 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
‘Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Ledajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f4+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 70-661, Gdarnska 16 B t +48 91 421 3817 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, S3d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000027334

Kapital zaktadowy 27 167 800,00 zi



Strona nr 2/3 Pszczyna 2021-08-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/81281/08/2021
iki badar Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka i s i ks N ég wartosci yps)
) 031201/07/2021 | 'O%Szerzoma 3 wskaznikow
Temperatura - pomiar w terenie °c PB-DPP-43 (A) 30,0 +4.5 TE | MW .
Chlor wolny mg/l PB-DPP-27 (A) 0,63 +0,13 TE | MW 071,04
Metnoéé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) <0,10 - PS | MW =05
Utlenialnoé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) 1,64 0,41 PS | MW S4E
nadmanganianowy)
Azotany (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) 6,11 +0,92 PS [ MW <209 22
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,022 +0,007 PS | MW <0,03
Suma trihalometandw (THM) ®) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,022 +0,007 PS | MW <0,17%2
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/Ami PN-EN 1SO 6222:2004 (A) nie wykryto - LE | BS L i '3?2,2 b
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mi PB-DMP-79; PN-EN ISO 0 - LE | BS 0A=
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 & LE | BS g2z
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 0 - LE | BS [T o

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawié wymagari, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na

plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny.

&4 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki
basenowej kapigcymi sig mozliwie krotkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3 mg/l.

922 Podana warto$¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie
doprowadzanej do plywalni. Uwaga - Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznicg wynikéw.
< Prébke wody do badan nalezy pobiera¢ z niecki basenowej, w mozliwié jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.
Nie dotyczy plywalni odkrytych.
%2 Prébke wody do badan nalez pobiera¢ z niecki basenowej, w moziiwie jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.
n=2 Suma THM - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.
2) z1

Prébke wody do badan nalezy pobieraé z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odleglosci od wylotu dyszy.
L

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-43

Procedura Badawcza wersja 01 2z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-27

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN ISO 10301:2002

Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN 1SO 10301:2002

) Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwiazkéw: trichlorometan, bromedichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan; Technika pomiarowa HS-GC-MS

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszezynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

PN-EN ISO 11731:2017-08

Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC. Temperatura wody 30.0 °C ,

tezenie chloru wolnego 0.63 mg/l — zmierzono w trakcie pobierania.

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk

Warto$ci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnoéci
okolo 95%. Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewno$é pobierania probki wynosi 30%.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-—--- Koniec dokumentu ------

LY
iej k zostat wy iony zgodnie z Ogl iV i Swis ia Ustug (OWSU stanowia element nfeny dustqpm 54 na stmnle
hﬂps.!.'-mﬁ lizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zr ) usluge. Nalezy zwrécic ding uwage na dnis yCcZay P 1i
Jurysdykcji zawarte w OWSU.
Usluge zrealizowano w czasie i i i w dok i dnie z ustaleniami ionymi ze i 3 i wedlug Jego wskazowek, Jesll
lekowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpomedzualmééjedyms przed Zi dawca; niniejszy nie zwalnia stron z reali; ia praw i obowigzkéw
z ych pc

Wszaikla nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pormaww znslamone W niniejszym dokt j sig tylko do badanych probek. W pr dku, gdy w dok cie Ze probki
zostaly pobrane przez przed: Fd i y, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odp ialnosci za pochodzenie, sposab pobrania i reprezentatywnosé prébki.
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Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszéw
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagarn
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
031203/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na plywalni
Niecka wanny N1 - wanna z hydromasazami
Nr lat £ Dane m: pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
031203/07/2021 2021-07-27, godz.08:16 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harrnonogra;pem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-08-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzik
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulinska
NIP: 5850005608 specialista ds. projekiéw $rodowiskowych
Laboratorium 5Gs Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
SGS P
ul Ja E Laboratoria:
- " | Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a t 448 32 449 2500 1448 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-689, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 /f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wi 54-424, ska 18 t +48 32 449 2500 448 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+4817 241 1301 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczacin 70-861, Gdariska 16 B t+48 91 4213517 f+48 91 421 3517

‘www.pl.sgs.com

! Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, S3d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zi
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Strona nr 2/3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/81285/08/2021
iki badan uszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Msytac mewoy o Heprmoe éi Do:amicl (NDS)
' 031203/07/2021 | '°TeTeena wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie PB-DPP-43 (A) 340 15,1 TE | MW <
Chlor wolny PB-DPP-27 (A) 0,80 40,16 TE | MW 0.7-1,0%
Metnos¢ PN-EN IS0 7027-1:2016-09 (A) 0,18 +0,06 PS | MW <05
Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks PN-EN ISO 8467:2001 (A) 1,07 40,27 PS [ MW s49 2
nadmanganianowy)
Azotany (NO5) mall PN-EN 1SO 13395:2001 (A) < 4,50 - PS | MW 520922
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,007 +0,003 PS | MW <0,03
Suma trihalometanéw (THM) &) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) < 0,016 = PS | MW <0,1 122
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/1mi PN-EN ISO 6222:2004 (A) nie wykryto _ LE | BS 0- 1 ?2:» z1
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtik/100ml PB-DMP-79; PN-EN 1SO 0 = LE [ BS R
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 < LE | BS gz
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 0 s LE | BS g

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w-sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaC woda na

p|ywalmach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w nieckach basenowych wyposazonych w urzgdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny.
W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszezenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki
basenowej kapigcymi sie mozliwie krétkotrwale podwyzszone steZenia chioru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3 mg/l.

=z Podana wartos¢ stanowi ré2nice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni. Uwaga - Labomtodumpodé}e stgzenie parametru w badanej probce wody, a nie réznicg wynikow.
e Probke wody do badan nalezy pobieraé z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegtosci od wylotu dyszy.
Nie dotyczy ptywalni odkrytych.
Azt Probke wody do badan nalez pobieraé z niecki basenowej, w mozliwie jak najmniejszej odlegiosci od wylotu dyszy.
L Suma THM - warto$¢ oznacza sume stezen zwiazkéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.
2)z1

Probke wody do badan nalezy pobieraé z niecki basenowej, w moziiwie jak najmniejszej odleglo$ci od wylotu dyszy.

s

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-43

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-27

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Technika pomiarowa HS-GC-MS

) gyma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan; Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN ISO 10301:2002

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,

Lezajsku, Dziatldowie / PN-EN ISO 16266:2009 dia badan realizowanych w Ozarowie Maz.

PN-EN 1SO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC Temperatura wody 34.0 °C,

stezenie chloru wolnego 0.80 mg/l — zmierzono w trakcie pobit

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nrAB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.

Niepewnosé rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci

okoto 95%. Niepewnosé podano dla analizy. Niepewno$é pobierania probki wynosi 30%.

Autoryzowal:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

\



Strona nr 3/3 Pszczyna 2021-08-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/81285/08/2021

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

=----- Koniec dokumentu ------

hitps://sgs. i dowiska.pl/), w oparciu o ktére i 0 usluge. Nalezy zwrécié szczegbing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, 2zgodnie 2 ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reali ia praw | obowigzké
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie Jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czeéciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e probki
zostaly pobrane przez pr iciela ZI i Yy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU st ig ek oferty, dostgpne sa na stronie:
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SPRAWOZDANIE 2 BADAK NR 82/61267/06/2021 AL AR (T
Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z péZn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagan
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
031202/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka rekreacyjna Woda na ptywalni
Woda wprowa_dzana do sieci
Ne laboraltviny Danazwlqnmzpobhranlem probek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
031202/07/2021 2021-07-27, godz.08:26 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium i Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-08-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr in. Natalia Bulifska
NIP: 5860005603 specjalista ds. projektéw srodowiskowych
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
o Laboratoria:
43-200, Cieszyriska 528 T +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 523
60-689, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 44817 241 1391 Ledajsk 37-300, Wierzawice 874

70-861, Gdariska 16 B t +48 91 421 3517

f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi
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Strona nr 2/3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/81287/08/2021
Wyniki badan 5 Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka idantyfiesia metody Niepownoéc g.} wartosci (s,
: 031202/07/2021 | TOFeEeEona b wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie %© PB-DPP-43 (A) 28,8 +4.4 TE | MW -
Chlor wolny mg/ PB-DPP-27 (A) 0,70 +0,15 TE | MW ]
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) <0,10 - MW <03
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mall PN-EN 1SO 8467:2001 (A) 1,79 0,45 PS | MW A2
nadmanganianowy)
Azotany (NO3) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) 5,80 +0,87 PS | MW 2092
Trichlorometan (Chloroform) mgll PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,023 +0,007 PS | MW £0,03
Suma trihalometanéw (THM) *) mgil PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,023 +0,007 PS | MW P B
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtik/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) nie wykryto - LE | BS 0-209%1
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mi PB-DMP-79; PN-EN ISO 0 - LE | BS 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtkr100ml PN-EN ISO 0 = LE | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 0 2 LE | BS 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Wz2 Podana warto$¢ stanowi réZnice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie
doprowadzanej do plywalni. Uwaga - Laboratorium podaje stg¢Zzenie parametru w badanej probce wody, a nie réznice wynikow.

W Nie dotyczy plywalni odkrytych.

T Suma THM - wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: frichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-43 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PB-DPP-27 Procegura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN 1SO 10301:2002 Technika pomiarowa HS-GC-MS

) Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan; Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN 1SO 10301:2002

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,

Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

PN-EN 1SO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC. Temperatura wody 28.8 °C ,

stezenie chloru wolnego 0.70 mg/l — zmierzono w trakcie pobierania.

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk

Wartosci wynikoéw badar poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalno$ci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyia.

Niepewnoé¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okolo 95%. Niepewno$é podano dla analizy. Niepewnos¢ pobierania probki wynosi 30%.

Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
MW - mgr Magdalena Wielgos - Ki ik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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Laboratorium SGS Polska
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===ee= KOniec dokumentu ----=-

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sq na stronie:

https://sgs.analizy iska.pl/), w oparciu o ktore i 10 usluge. Nalezy zwrbcié 6lng uwage na zagadnienia dotyczae ialnodci, odszkodowan i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zreali w czasie i e pr ionym w niniej dok \cie, zgodnie z ustaleniami poczyni i ze Zleceni -3 i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed ZI iodawca; niniejszy ¢ t nie zwalnia stron z reali ia praw i igzkow

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w caloéci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomi ione w nini doki ie odnosz3 sie tylko do bad! h prébek. W gdy w dok i Ze probki
zostaly pobrane przez pr i z i . 5GS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.
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PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACS

Laboratorium SGS Polska
l-: Ila gl d yisk

43-200 Pszczyna

ul. Cieszyniska 52A

Strona nr 1/3 Pszczyna 2021-08-09
SPRAWOZDANIE Z BADAR NR SB/51288/06/2021 O 000 00O 0
Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Oglgdowska 6
28-200 Staszéw
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z péZn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagan
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
031204/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka wanny Woda na ptywalni
Woda wprowadzana do sieci
Nelal f o Dane zwlmm z‘_?qbieranlem prébek
proébki Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
031204/07/2021 2021-07-27, godz.08:45 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakorniczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-08-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. 0. $ il
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulifska W
NiP: 5850005603 specialista ds. projektéw rodowiskowych

Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

1 | Lokalizacje: Laboratoria:

' | Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a 1 +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 1 +48 32 449 2500 /f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw  54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 1448 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 1+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice B74
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B 1+48 91421 3517 f+48 91 421 3517
www.pl.sgs.com
1
Member of the SGS Group [SGS SA)
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rej y dla M. St. W y w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334

Kapitat zaktadowy 27 167 800,00 2¢
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/81288/08/2021
ki badar Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka wl : FMI e :':_Mm ﬁ wartosci (\os)
031204/07/2021 = '§ wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie °c PB-DPP-43 (A) 33,0 +5,0 TE | MW =
Chior wolny mafl PB-DPP-27 (A) 0,77 +0,16 TE | MW -
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 (A) 0,12 +0,04 PS | MW <03
Utlenialnost z KMnO,, (Indeks mgll PN-EN ISO 8467:2001 (A) 120 40,30 PS | MW _9z2
nadmanganianowy)
Azotany (NO5) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) <450 i PS | MW <209 %2
Trichlorometan (Chloroform) mgll PN-EN IS0 10301:2002 (A) 0,008 £0,003 PS | MW <0,03
Suma trihalometanéw (THM) ® mg/ PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,016 - PS | MW #0112
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/Aml PN-EN 1SO 6222:2004 (A) nie wykryto % LE | BS 0-20¥%
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtik/100ml PB-DMP-79; PN-EN I1SO 0 - LE | BS 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN 1SO 0 “ LE | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp. jti/100ml PN-EN 1SO 11731:2017-08 (A) 0 . LE | BS 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda

wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

9 22 PodanawaﬂoécstanomMicepomiqdzywanosdaleqoparametruwwodziewniewabasenwei.aiegozawamsdquodzie
doprowadzanej do plywalni. Uwaga - Laboratorium podaje steZenie parametru w badanej probce wody, a nie réznice wynikdow.

A Nie dotyczy plywalni odkrytych.

na2 Suma THM - wartosé oznacza sume stezen zwiazkéw: trichiorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Normal/procedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021r.

PB-DPP-43

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021r.

PB-DPP-27

Procedurd Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 .

PN-EN 1SO 10301:2002

Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN ISO 10301:2002

™9 Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwiazkéw: trichlorometan,
Technika pomiarowa HS-GC-MS

dibromochic tan, trit it

bromodichlorometan,

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN 1SO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009

Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC. Temperatura wody 33.0 °C,
senie chloru wolnego 0.77 mg/l — zmierzono w trakcie pobierania.

PN-EN ISO 11731:2017-08

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.

Niepewnoé¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspblczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okolo 95%. Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewnoé¢ pobierania probki wynosi 30%.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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-=-s== Koniec dokumentu —----

Nini dok it zostal wy iony zgodnie z Ogéinymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sa na stronie:
https/fsgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnodci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z leniami yni ni ze Zi iodawcy | wedlug Jego wskazowek, jesli
lakowe zostaly podane. SGS Pnlska Sp Z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reali ia praw i obowigzkoé
wy hzz rtych por

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wyglqdu jest niazaodne i podiega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopi 1y w calosci, kop i $Ci jest dopt 1 pi j zgody.

Wszystkie wyniki badan i w niniej odncsza sig tylko do badanych prbbek W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e probki

zostaly pobrane przez p i Z y. SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.




