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Laboratorium SGS Polska

Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyriska 52A
Strona nr 1/2 Pszczyna 2021-07-26
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76197/07/2021 R R0 10T O T
Zleceniodawca : ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2021-07-08, numer systemowy: 21017158
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z p6Zn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
137661/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie woda
Natrysk nr 2
e wiidoe LA ] e :
Ne laBorori ____ Dane zwigzang z Ebleranlem prébek
prébki Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
137661/07/2021 2021-07-14, godz.10:50 Przedstawiciel Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Plan pobierania: probka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium i Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-24
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. adz
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalja Bulinska
NIP: 5860005608 specjalista ds. projektdw srodowiskowych
Laboratorium SGS Palska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
"' Laboratoria:
J 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-689, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 1448 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76197/07/2021

Pszczyna 2021-07-26

Oznaczany parametr Jednostka KieOtTRanlS Intcy NIOMO:: i. wartoécl (s,
" 137661/07/2021 | "OZS7°° | wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie °c KJ-1-5.7-43 (A) 45,6 46,9 TE | MW -
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A) < 0,05 - TE | MW -
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 6,0*10° 3,8*10%-.9,5*1 | PS|MW <100 % !
03

jtk/100m - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w natryskach.

Azt Nalezy badaé w instalacjach wody cieplej. Probke do badan nalezy pobiera¢ przynajmniej z 1 na 10 natryskow.
Normalprocedura badawcza Data, wersja illub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-43 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 20.01.2015

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

PN-EN ISO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna )
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.
Niepewnosé rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspéiczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okolo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 - potaczong niepewnos¢ standardowg uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewnos¢ pobierania probki wynosi
25%.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
& Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

===== KOniec dokumentu ==-=-

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sq na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowafl i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoé¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaré ione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywno$é probki.
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Laboratorium SGS Polska % 4, ,”h‘\‘\\ SRS
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszynska 52A
Strona nr 1/2 Pszczyna 2021-07-26
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76199/07/2021 | 0000000 A
Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszéw
Podstawa realizaciji
Zlecenie z dnia: 2021-07-08, numer systemowy: 21017158
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z p6Zn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
137662/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie woda
Natrysk nr3
Nr laboratoryjny ol _ Dane zwiq;r.ane z pobleranlom prébek
prébki Data pobierania Prahknbiom Metoda pobierania
137662/07/2021 2021-07-14, godz.10:55 Przedstawiciel Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Plan pobierania: prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-14 i 2021-07-14 2021-07-24
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen,
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulifska
NIP: 5850005608 specjalista ds. projektow srodowiskowych
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
]"]K' e ‘“”3 ;-;;;llucic“ N Laboratoria:
HEWarsEwe | pororyna 43-200, Cleszyriska 52a t +48 32 449 2600 1448 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Cleszyfiska 62a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 8§74 t +48 32 449 2500 f4+48 17 241 1301 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zi




Strona nr 2/2 Pszczyna 2021-07-26
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76199/07/2021

Wyniki badan i Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Yo j Y Niepewnosé g wartoscl yps)
137662/07/2021 | 'oZSTerTona 3 wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie % KJ-1-5.7-43 (A) 452 6,8 TE | MW -
Chior wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A) <0,05 - TE | MW )
Liczba Legionella sp. jti/100m PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 6,2*10° 3,9*10%-9,7*1 | PS|[MW <100% =
03

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w natryskach.

L Nalezy badac w instalacjach wody ciepie]. Prébke do badan nalezy pobieraé przynajmniej z 1 na 10 natryskéw.
Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-43 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 20.01.2015

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

PN-EN ISO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna ' ;
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.
Niepewnoéé rozszerzona pomiaru oplera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnoéci
okolo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - polaczong niepewnos¢ standardowg uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnqtrziaboraionrinej,Niebewnoﬁc‘. podano dla analizy. Niepewno$¢ pobierania prébki wynosi
25%.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
& Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-=emee KONiec dokumentu =e=---

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sq na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialno$ci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopi vy w calosci, kopi ie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos$é probki.




Digitally signed by NATALIA BULINSKA N
Date: 2021.07.26 14:53:18 +02:00 et P[:A

PoLsig CENTRUM
AKREDYTAC!

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyriska 52A
Strona nr 1/2 Pszczyna 2021-07-26
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76195/07/2021 VAP0 0O A
Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
| 28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2021-07-08, numer systemowy: 21017158
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z p6Zn. zm.)
Cel badarn: potwierdzenie spetnienia wymagari
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
137660/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie woda
Natrysk nr 1
Sir iaboratoryiy S Damzwlggne z pobieraniem prébek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
137660/07/2021 2021-07-14, godz.10:50 Przedstawiciel Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Plan pobierania: prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-14 b 2021-07-14 2021-07-24
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Ng}:ﬁzamimka
NiP: 5860005608 specjalista ds. proj srodowiskowych
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
1.0. | Environment, Health & Safety
43 | Lokalizacje: Laboratoria:
PPN Pszczyna 43-200, Cieszyfiska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 B20 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 64-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Leiajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdariska 16 B t +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial G darczy Kraj go Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi



Strona nr 2/2 Pszczyna 2021-07-26

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/76195/07/2021

Wyniki badan Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Viuty i Feetoly ""P"""ﬁ ; wartosci s,
137660/07/2021 | OororEO =% wskaznikéw
Temperatura - pomiar w terenie o KJ-1-5.7-43 (A) 46,0 6,9 TE | MW -
Chior wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A) < 0,05 - TE | MW -
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 7,6*10° 4,9*10%1,2*1 | PS|MW <1009 =1
04

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna cdpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w natryskach.

nad Nalezy bada¢ w instalacjach wody cieplej. Probke do badan nalezy pobiera¢ przynajmniej z 1 na 10 natryskow.
Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-43 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 20.01.2015

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01,.04.2016

PN-EN ISO 11731:2017-08 Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna ; ;
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okolo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - polgczong niepewnos¢ standardowg uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewnosé podano dla analizy. Niepewnos¢ pobierania probki wynosi
25%.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
& Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

===e== KOniec dokumentu =--=--

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sa na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usltuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawcy; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dok tu, podrabianie i fal ie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podiega éciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopi 1y w caloéci, kopi ie czesdciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnos¢ probki.
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SGS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

{ealth & Safety

Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badarn: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagan
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru | etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
031199/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Woda na plywalni
Niecka sportowa N1
N lebaratoryiny Dane zwiqm; P?bleraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
031199/07/2021 2021-07-27, godz.08:02 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-07-29
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
Sporzadzit:

Jane Karmierza 3 | Lokalizacje: Laboratoria:

01246 Warsiaws | pegegyna  43-200, Cleszyfiska 52a 1448 32 449 2500 1448 32 447 2072 Pszczyna
Poznah  60-689, Obomicka 330 1 +48 32 449 2500 /F +48 61 820 4031 Pila
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo
Lezajsk  37-300, Wierzawice 874 t 448 32 449 2500 §448 17 2411391 Lezajsk
Szezecin  70-661, Gdariska 18 B 1448 91 421 3517 1448 91 421 3517

mgr inz. Natalia Bulifiska (E,Q/

specjalista ds. projektow $rodowiskowych

43-200, Cieszyriska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144269, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000027334

Kapitat zakladowy 27 167 800,00 2
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iki badan uszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ol e el g i NiSpaunigG %g Dopwmul ~0S)
: 031199/07/2021 | OZsTerzona =3 wskaznikéw
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) <0,10 - PS MW <05
Utlenialnoéé z KMnO, (Indeks mall PN-EN 1SO 8467:2001 (A) 1,20 +0,30 PS | MW sS4 UL
nadmanganianowy)
Azotany (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) 9,21 +1,39 PS | MW 20922
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,015 +0,005 PS [ MW <0,03
Suma trihalometanéw (THM) ®¥) mg/! PN-EN 1SO 10301:2002 (A) <0,016 . PS | MW e
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtik/Aml PN-EN ISO 6222:2004 (A) nie wykryto . LE | BS 0-100 % =
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mI PB-DMP-79; PN-EN ISO 0 2 LE | BS 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN 1SO 0 - LE | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

jtk/100m - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda w niecce basenowej, z uwzglednieniem brodzikéw do zabaw dziecigcych.

9 z2 Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoécig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie
doprowadzanej do ptywalni. Uwaga - Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikéw.

3 z1 Nie dotyczy ptywalni odkrytych. .

a2 Suma THM - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromadichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Normalprocedura badawcza

- Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

PN-EN ISO 10301:2002 Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN ISO 10301:2002 ) Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan, tribromometan; Technika pomiarowa HS-GC-MS

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,

Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

oy
Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; LE - Le2ajsk
Wartoéci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoséci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnoéci standardowej pomnoZonej przez wspétczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okoto 95%. Niepewno$¢ podano dla analizy. Niepewno$é pobierania prébki wynosi 30%.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo.o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5360005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-=—-- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Og6lnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowar i
Jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zieceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumiefi.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/78121/07/2021 O 000 11
Zleceniodawca ID: 28009
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
ul. Ogledowska 6
| 28-200 Staszow
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-07 nr 1/2021, numer systemowy: 21001246
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 2016 z péZn. zm.)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagari
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
031200/07/2021 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Niecka sportowa Woda na ptywalni
Woda wprowadzana do sieci
2 e e So»
Ni aEGERoRInY . Dane zwigzane z Efnbleranlem prébek
probki Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
031200/07/2021 2021-07-27, godz.08:35 Przedstawiciel Laboratorium KJ-I-5.7-20 (A); PN-EN I1SO
19458:2007 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium s Data rozpoczecia badan Data zakoniczenia badan
2021-07-27, godz.17:20 2021-07-27 2021-07-29
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit: ¥
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Natalia Bulinska

NiP: 5380005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

specjalista ds. projektow érodowiskowych

S Polsk Environment, Haalth & Safety
Jans Kasimiersa 3 | Lokalizacje: Laboratoria:
VHRWEISENE | posezyna 43-200, Cieszyriska 52a t +48 32 449 2500 f+48 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyfiska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 {+48 71 358 7562 Dzialdowe  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1301 Leiajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517
www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

go Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Kraj
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Wyniki badan Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka o e thj ij wartoscl (yps)
: 031200/07/2021 | OZSFerzen 3 wskaznikow
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) 0,16 +0,05 PS | MW <03
Utlenialnoéé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) 117 +0,30 PS | MW 9 zz
nadmanganianowy)
Azotany (NO3) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) 9,12 +1,37 PS | MW 520922
Trichlorometan (Chloroform) mgl PN-EN ISO 10301:2002 (A) 0,014 +0,005 PS [ MW £0,03
Suma trihalometanéw (THM) &) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,016 - PS [ MW 01722
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) nie wykryto g LE | BS 0-20%%
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml PB-DMP-79; PN-EN I1SO 0 % LE | BS 0
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtik/100ml PN-EN ISO 0 - LE | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

L Podana warto$¢ stanowi réznicg pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni. Uwaga - Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej probce wody, a nie roznice wynikow.

Bt Nie dotyczy plywalni odkrytych. .

nz2 Suma THM - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Normalprocedura badawcza e ; .“.,Qata. wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.7-20 (A), PN-EN 1SO 19458:2007 (A) Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 23.03.2018

PN-EN ISO 10301:2002 Technika pomiarowa HS-GC-MS

PN-EN I1SO 10301:2002 ) Suma trihalometanéw (THM) jako suma stgzen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan; Technika pomiarowa HS-GC-MS

PB-DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dzialdowie / PN-EN ISO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

s
Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; LE - Lezajsk
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okoto 95%. Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewnosé pobierania probki wynosi 30%.
Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860605608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sg na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowan |
jurysdykcji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawca | wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnoéé probki.




